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 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.C

( Prijedlog )

ENERGETSKI SUSTAV - Elektroenergetika

OPĆINSKA  GRANICA

TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE
GRANICE

T U M A Č   P L A N S K O G   Z N A K O V LJ A

Elektroenergetika

TS 400/200/110 kV

TS 110/35/10 (20) kV

TS 35/10 (20) kV

DALEKOVOD 400 kV (                             dvostruki)

OSTALE GRANICE

GRAĐEVINSKO PODRUČJE

Transformatorska postrojenja

Elektroprijenosni i distribucijski dalekovodi

REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 35 kV

KABELSKI DALEKOVOD 35 kV
(rekonstrukcija u dvostruki)

DALEKOVOD 35 kV (                             dvostruki)

DALEKOVOD 110 kV (                             dvostruki)

GRANICE

postojeće planirano
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